
序号 报告编号 发布日期   结论 影像资料 

207 GX-B1313/21-4-25025～25028 2025.6.16
本次共检电力变压器4
台，4台电力变压器所

检项目合格。

208 GX-B1313/21-4-25029 2025.6.16 所检项目合格。



209 GX-B1313/21-4-25030～25033 2025.6.16
本次共检电力变压器4
台，4台电力变压器所

检项目合格。

210 GX-B1313/21-4-25034 2025.6.16 所检项目合格。

211 GX-B1313/21-4-25087 2025.6.16 所检项目合格。



212 GX-B1312/20-4-25284 2025.6.16 所检项目合格。

213 GX-B1312/20-4-25285～25289 2025.6.16
本次共检煤矿用防爆
干式变压器5台，5台

所检项目合格。

214 GX-B1312/20-4-25290～25291 2025.6.16
本次共检煤矿用防爆
干式变压器2台，2台

所检项目合格。



215 GX-B1312/20-4-25292～25301 2025.6.16
本次共检煤矿用防爆
干式变压器10台，10
台所检项目合格。

216 GX-B1312/20-4-25302～25304 2025.6.16
本次共检煤矿用防爆
干式变压器3台，3台

所检项目合格。

217 GX-B1312/20-4-25305～25310 2025.6.16
本次共检煤矿用防爆
干式变压器6台，6台

所检项目合格。



218 GX-B1312/20-4-25311～25312 2025.6.16
本次共检煤矿用防爆
干式变压器2台，2台

所检项目合格。

219 GX-B1312/20-4-25313～25314 2025.6.16
本次共检煤矿用防爆
干式变压器2台，2台

所检项目合格。

220 GX-B1312/20-4-25315～25318 2025.6.16
本次共检电力变压器4
台，4台所检项目合格

。



221 GX-B1312/20-4-25319～25320 2025.6.16
本次共检电力变压器2
台，2台所检项目合格

。

222 GX-B1312/20-4-25321～25322 2025.6.16
本次共检电力变压器2
台，2台所检项目合格

。

223 GX-B1312/20-4-25323 2025.6.16 所检项目合格。



224 GX-B1321/20-4-25620～25628 2025.6.16
本次共检验电力电缆9
条，9条所检项目合格

。

225 GX-B1321/20-4-25629～25636 2025.6.16
本次共检验电力电缆8
条，8条所检项目合格

。

226 GX-B1321/20-4-25637～25640 2025.6.16
本次共检验电力电缆4
条，4条所检项目合格

。



227 GX-B1321/20-4-25641～25645 2025.6.16
本次共检验电力电缆5
条，5条所检项目合格

。

228 GX-B1321/20-4-25646～25651 2025.6.16
本次共检验电力电缆6
条，6条所检项目合格

。

229 GX-B1321/20-4-25652～25660 2025.6.16
本次共检验电力电缆9
条，9条所检项目合格

。



230 GX-B1321/20-4-25661～25662 2025.6.16
本次共检验电力电缆2
条，2条所检项目合格

。

231 GX-B1321/20-4-25663～25672 2025.6.16
本次共检验电力电缆
10条，10条所检项目

合格。

232 GX-B1321/20-4-25673～25678 2025.6.16
本次共检验电力电缆6
条，6条所检项目合格

。



233 GX-B1321/20-4-25679～25680 2025.6.16
本次共检验电力电缆2
条，2条所检项目合格

。

234 GX-B1321/20-4-25681～25684 2025.6.16
本次共检验电力电缆4
条，4条所检项目合格

。

235 GX-B1321/20-4-25685 2025.6.16 所检项目合格。



236 GX-B1321/20-4-25686～25687 2025.6.16
本次共检验电力电缆2
条，2条所检项目合格

。

237 GX-B1354/20-4-25008 2025/6/16
电网接地电容电流符

合规定。

238 GX-B1328/20-4-25049 2025/6/16
本次共检绝缘手套130
只，130只绝缘手套合

格。



239 GX-B1328/20-4-25050 2025/6/16
本次共检绝缘靴

100只，100只绝缘靴
合格。

240 GX-B1328/20-4-25051 2025/6/16
本次共检验电器

41支，41支验电器合
格。

241 GX-B1328/20-4-25052 2025/6/16

本次共检携带式短路
接地线39套，39套携
带式短路接地线所检

项目合格。



242 GX-B1312/20-4-25115 2025/6/16 所检项目合格。

243 GX-B1312/20-4-25116～25117 2025/6/16
本次共检电力变压器2
台，2台所检项目合格

。

244 GX-B1312/20-4-25118～25124 2025/6/16
本次共检电力变压器7
台，7台所检项目合格

。



245 GX-B1312/20-4-25125～25129 2025/6/16
本次共检电力变压器5
台，5台所检项目合格

。

246 GX-B1312/20-4-25130～25131 2025/6/16
本次共检煤矿用防爆
干式变压器2台，2台

所检项目合格。

247 GX-B1312/20-4-25132～25135 2025/6/16
本次共检电力变压器4
台，4台所检项目合格

。



248 GX-B1312/20-4-25162～25163 2025/6/16
本次共检煤矿用防爆
干式变压器2台，2台

所检项目合格。

249 GX-B1312/20-4-25164～25165 2025/6/16
本次共检煤矿用防爆
干式变压器2台，2台

所检项目合格。

250 GX-B1312/20-4-25166～25168 2025/6/16
本次共检煤矿用防爆
干式变压器3台，3台

所检项目合格。



251 GX-B1312/20-4-25169～25170 2025/6/16
本次共检煤矿用防爆
干式变压器2台，2台

所检项目合格。

252 GX-B1312/20-4-25171～25172 2025/6/16
本次共检煤矿用防爆
干式变压器2台，2台

所检项目合格。

253 GX-B1312/20-4-25173～25174 2025/6/16
本次共检煤矿用防爆
干式变压器2台，2台

所检项目合格。



254 GX-B1312/20-4-25175 2025/6/16 所检项目合格。

255 GX-B1312/20-4-25176～25177 2025/6/16
本次共检煤矿用防爆
干式变压器2台，2台

所检项目合格。

256 GX-B1312/20-4-25178～25179 2025/6/16
本次共检煤矿用防爆
干式变压器2台，2台

所检项目合格。



257 GX-B1312/20-4-25180～25181 2025/6/16
本次共检煤矿用防爆
干式变压器2台，2台

所检项目合格。

258 GX-B1312/20-4-25182～25185 2025/6/16
本次共检煤矿用防爆
干式变压器4台，4台

所检项目合格。

259 GX-B1312/20-4-25186～25188 2025/6/16
本次共检煤矿用防爆
干式变压器2台，2台

所检项目合格。



260 GX-B1312/20-4-25189～25190 2025/6/16
本次共检煤矿用防爆
干式变压器2台，2台

所检项目合格。

261 GX-B1312/20-4-25136～25140 2025/6/16
本次共检电力变压器5
台，5台所检项目合格

。

262 GX-B1312/20-4-25141～25147 2025/6/16
本次共检电力变压器7
台，7台所检项目合格

。



263 GX-B1312/20-4-25148～25150 2025/6/16
本次共检电力变压器3
台，3台所检项目合格

。

264 GX-B1312/20-4-25151～25153 2025/6/16
本次共检煤矿用防爆
干式变压器3台，3台

所检项目合格。

265 GX-B1312/20-4-25154～25161 2025/6/16
本次共检电力变压器8
台，8台所检项目合格

。



266 GX-B1329/21-4-25056～25065 2025.6.16

本次共检氧化锌避雷
器10组，10组氧化锌
避雷器所检项目合格

。

267 GX-B1329/21-4-25066～25080 2025.6.16

 本次共检氧化锌避雷
器15组，15组氧化锌
避雷器所检项目合格

。

268 GX-B1329/21-4-25081～25089 2025.6.16
本次共检氧化锌避雷
器9组，9组氧化锌避
雷器所检项目合格。



269 GX-B1329/21-4-25090～25097 2025.6.16
本次共检氧化锌避雷
器8组，8组氧化锌避
雷器所检项目合格。

270 GX-B1329/21-4-25098～25101 2025.6.16
本次共检氧化锌避雷
器4组，4组氧化锌避
雷器所检项目合格。

271 GX-B1320/16-4-25001～25003 2025.6.16
本次共检继电保护装
置3台，3台继电保护
装置所检项目合格。



272 GX-B1310/21-4-25095 2025.6.16 符合标准要求

273 GX-B1310/21-4-25096 2025.6.16 符合标准要求

274 GX-B1310/21-4-25097 2025.6.16 符合标准要求



275 GX-B1310/21-4-25098 2025.6.16 符合标准要求

276 GX-B1310/21-4-25099 2025.6.16 符合标准要求

277 GX-B1310/21-4-25100 2025.6.16 符合标准要求



278 GX-B1310/21-4-25101 2025.6.16 符合标准要求

279 GX-B1310/21-4-25102 2025.6.16 符合标准要求

280 GX-B1310/21-4-25103 2025.6.16 符合标准要求



281 GX-B1310/21-4-25104 2025.6.16 符合标准要求

282 GX-B1310/21-4-25105 2025.6.16 符合标准要求

283 GX-B1310/21-4-25106 2025.6.16 符合标准要求



284 GX-B1310/21-4-25107 2025.6.16 符合标准要求

285 GX-B1310/21-4-25108 2025.6.16 符合标准要求

286 GX-B1310/21-4-25109 2025.6.16 符合标准要求



287 GX-B1310/21-4-25110 2025.6.16 符合标准要求

288 GX-B1310/21-4-25111 2025.6.16 符合标准要求

289 GX-B1310/21-4-25112 2025.6.16 符合标准要求



290 GX-B1310/21-4-25074 2025.6.17 符合标准要求

291 GX-B1310/21-4-25075 2025.6.17 符合标准要求

292 GX-B1310/21-4-25076 2025.6.17 符合标准要求



293 GX-B1310/21-4-25077 2025.6.17 符合标准要求

294 GX-B1310/21-4-25078 2025.6.17 符合标准要求

295 GX-B1310/21-4-25079 2025.6.17 符合标准要求



296 GX-B1310/21-4-25080 2025.6.17 符合标准要求

297 GX-B1310/21-4-25081 2025.6.17 符合标准要求

298 GX-B1310/21-4-25082 2025.6.17 符合标准要求



299 GX-B1499/23-4-25040 2025.6.17 所检项目合格。

300 GX-B1499/23-4-25041 2025.6.17 所检项目合格。

301 GX-B1499/23-4-25042 2025.6.17 所检项目合格。



302 GX-B1499/23-4-25043 2025.6.17 所检项目合格。

303 GX-B1499/23-4-25044 2025.6.17 所检项目合格。

304 GX-B1499/23-4-25045 2025.6.17 所检项目合格。



305 GX-B1495/20-4-251411 2025.6.17  所检项目合格。

306 GX-B1495/20-4-251412～251415 2025.6.17
本次共检高压交流断
路器4台，4台所检项

目合格。

307 GX-B1495/20-4-251416～251418 2025.6.17
本次共检高压交流断
路器3台，3台所检项

目合格。



308 GX-B1495/20-4-251077～251096 2025.6.17

本次共检煤矿用防爆
型高压配电装置

20台，20台煤矿用防
爆型高压配电装置所

检项目合格。

309 GX-B1495/20-4-251097～251108 2025.6.17

本次共检煤矿用防爆
型高压配电装置

12台，12台煤矿用防
爆型高压配电装置所

检项目合格。

310 GX-B1495/20-4-251109～251114 2025.6.17

本次共检煤矿用防爆
型高压配电装置6台，
6台煤矿用防爆型高压
配电装置所检项目合

格。



311 GX-B1495/20-4-251115～251119 2025.6.17

本次共检煤矿用防爆
型高压配电装置5台，
5台煤矿用防爆型高压
配电装置所检项目合

格。

312 GX-B1495/20-4-251120～251131 2025.6.17

本次共检煤矿用防爆
型高压配电装置

12台，12台煤矿用防
爆型高压配电装置所

检项目合格。

313 GX-B1495/20-4-251132～251147 2025.6.17

本次共检煤矿用防爆
型高压配电装置

16台，16台煤矿用防
爆型高压配电装置所

检项目合格。



314 GX-B1495/20-4-251148～251150 2025.6.17

本次共检煤矿用防爆
型高压配电装置3台，
3台煤矿用防爆型高压
配电装置所检项目合

格。

315 GX-B1495/20-4-251151～251164 2025.6.17

本次共检煤矿用防爆
型高压配电装置

14台，14台煤矿用防
爆型高压配电装置所

检项目合格。

316 GX-B1547/20-4-25007 2025.6.17 所检项目合格。



317 GX-B1547/20-4-25008～25012 2025.6.17
本次共检继电保护装
置5台，5台所检项目

合格。

318 GX-B1547/20-4-25013～25018 2025.6.17本次共检继电保护装置6台，6台所检

319 GX-B1495/20-4-251039～251042 2025.6.17 本次共检高压开关柜4面，4面高压开关柜



320 GX-B1495/20-4-251043～251048 2025.6.17本次共检高压开关柜6面，6面高压开关柜

321 GX-B1495/20-4-251049～251058 2025.6.17本次共检高压开关柜10面，10面高压开关柜

322 GX-B1495/20-4-251059～251073 2025.6.17本次共检高压开关柜15面，15面高压开关柜



323 GX-B1495/20-4-251074～251076 2025.6.17本次共检高压开关柜3面，3面高压开关柜

324 GX-B1499/23-4-25035 2025.6.17 所检项目合格。

325 GX-B1499/23-4-25036 2025.6.17 所检项目合格。



326 GX-B1499/23-4-25037 2025.6.17 所检项目合格。

327 GX-B1499/23-4-25038 2025.6.17
除吨水电耗超限外，
其余所检项目合格。

328 GX-B1499/23-4-25039 2025.6.17
除吨水电耗超限外，
其余所检项目合格。



329 GX-B1321/20-4-25688～25696 2025.6.18
本次共检电力电缆

9条，9条电力电缆所
检项目合格。

330 GX-B1321/20-4-25697～25704 2025.6.18
本次共检电力电缆

8条，8条电力电缆所
检项目合格。

331 GX-B1321/20-4-25705 2025.6.18 所检项目合格。



332 GX-B1321/20-4-25706～25707 2025.6.18
本次共检电力电缆

2条，2条电力电缆所
检项目合格。

333 GX-B1321/20-4-25708～25710 2025.6.18
本次共检电力电缆

3条，3条电力电缆所
检项目合格。

334 GX-B1323/21-4-25229～25230 2025.6.18  所检项目合格。



335 GX-B1323/21-4-25231～25232 2025.6.18  所检项目合格。


